六安市叶集区人民医院（六安市第六人民医院）太阳能管道系统改造项目征求改造方案及费用预算的通知


各潜在供应商/相关单位：
为进一步提升我院后勤保障水平，确保太阳能热水系统安全、稳定、高效运行，我院拟对现有太阳能管道系统进行整体改造。现面向社会公开征求改造方案及费用预算，欢迎具有相关资质和经验的单位积极参与。具体事项通知如下：
一、项目概况
1. 项目名称：叶集区人民医院太阳能管道系统改造项目
2. 项目地点：叶集区人民医院住院楼楼顶
3. 现状简介：我院现有太阳能热水系统已运行多年，管道老化、漏水、保温层破损等问题频发，影响日常热水供应稳定性，亟需进行系统性改造。
二、征求内容
1. 改造技术方案：应满足下文“技术细节要求”的全部内容。
2. 工程费用预算：提供详细的工程量清单及综合单价报价，包括拆除、材料、人工、设备、保温、垃圾清运、税金及安全措施费等。
3. 施工周期及维保承诺：预计施工工期、质保期限（不少于2年）及售后服务方案。
三、技术细节要求
1. 管道材质
(1) 冷热水供水支管采用 PPR热水管，承压≥1.6MPa。
(2) 所有金属管道内壁应光滑、耐腐蚀，不得对水质造成二次污染。
2. 保温要求
(1) 室外及非采暖区域管道保温采用 闭孔橡塑海绵管壳（厚度≥50mm，防火等级B1级）。
(2) 保温层应连续、无冷桥，接口处密封严实，耐老化、防水、抗紫外线。
3. 阀门及连接件
(1) 循环管路使用 pvc球阀/蝶阀。
(2) 法兰连接处采用金属缠绕垫片，螺栓需做防锈处理。
4. 管道布局与固定
(1) 管道走向应尽量短、直，减少局部阻力，并设置合理的坡度以利于排气和泄水。
(2) 支架采用热镀锌型钢，间距符合国标，与管道接触处加设橡胶垫或木托，防止电化学腐蚀。
(3) 穿越楼板、墙体时设置套管，并做防水、防火封堵。
5. 控制系统配套
(1) 改造后需与原太阳能集热器、储热水箱、辅助加热（电/空气源）等设备联动。
(2) 具备温差循环、自动补水、防冻循环、高温保护、故障报警等功能。
6. 安全与卫生要求
(1) 管道系统需安装 防回流装置，防止军团菌滋生。
(2) 系统设计工作压力≥0.6MPa，需进行压力试验（试验压力为1.5倍工作压力，稳压30min无压降）。
7. 其他要求
(1) 施工前需拆除旧管道并清理现场，拆除物按医院要求处置。
(2) 施工期间不得影响病区热水供应，需分区分段作业，并提供应急供水方案。
(3) 质保期内每年免费巡检两次，故障响应时间≤2小时，24小时内到场解决。
四、资质要求
1. 具有独立法人资格，持有有效的营业执照。
2. 近五年内有至少2项医院、学校或酒店类太阳能系统改造业绩（需提供合同复印件）。
3. 未被列入“信用中国”失信被执行人名单。
五、提交材料要求
1. 公司简介、营业执照及资质证书复印件（加盖公章）。
2. 改造方案说明书（含系统图、管路走向图、关键节点详图）。
3. 费用预算明细表（按拆除、管道材料、保温、阀门附件、控制柜、人工、税费等分项列出）。
4. 类似业绩证明（合同或验收报告）。
六、提交方式及截止时间

1. 请于 2026年6月2日17:00前 将电子版材料（加盖骑缝章）提交至我院邮箱：lasdlrmyy@163.com。
[bookmark: _GoBack]2. 联系人：罗老师 电话：6488125
七、其他说明
1. 本次征求仅作为方案及市场调研依据，非正式采购招标。我院有权对所有方案进行优化整合，不承诺采纳某一家方案。
2. 现场踏勘联系方式：6488125
3. 所有提交文件不退还，请自留底稿。
欢迎符合条件的单位踊跃参与，共同为我院打造高效、节能、耐用的太阳能热水系统。
特此通知。

六安市叶集区人民医院综合科
2026年5月26日
